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(WYLACZENIE POZAROWE INSTALACJI)
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Hala produkcyjna z czescia socjalng i zapleczem technicznym (rozbudowa hali
Nazwa istniejacej) =, zbiornikiem na azot, zbiornikiem retencyjnym rurowym V=30m3,
zbiornikiem bezodptywowym na $cieki technologiczne V=15m3 oraz instalacja
fotowoltaiczna i niezbedna infrastruktura
Lokalizacja taka, gm. Trzebownisko czg$¢ dziatki nr ewid. cze$¢ 3212/10, 3212/12
Branza ELEKTRYKA, FOTOWOLTAIKA
Stadium Projekt Przetargowy

DANE INWESTORA

Nazwa Gawet Zakiad Produkcji Srub S.A.
Adres Palikéwka 198, 35 073 Strazéw
Nr rysunku PV-02 Schemat elektryczny potgczen DC.




